
Liaison BT NFC15-100

pour appareillages

local comptage HT

300ml
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N° EDM

Nom poste EDM

AB

Type Bâtiment

Nbr cellule HTA I+Q : I+Q

Télécommandé non

Puissance transfo : 1000kVA

Type/dénomination TIPI

Nbr départ raccordé 5

monobloc

Nbr tête de câble à réaliser :

5 CSE 400A

Marque détecteur défaut (DDD)

Type détecteur défaut (DDD)

N° EDM

Nom local EDM

AB

Type (Bâti)

Nbr cellule HTA I+Q : 2I+TM

Télécommandé non

Nbr départ raccordé 3

monobloc

Nbr tête de câble à réaliser 3

Marque détecteur défaut (DDD)

Type détecteur défaut (DDD)

HTA 3x240 C33-226 Alu

2x440ml

BJ

Tension HTA

Marque

Constructeur

Type

N° Lot

N° Série

Année de fabrication

Nom des agents poseurs          .

Date de pose

BJ

Tension HTA

Marque

Constructeur

Type

N° Lot

N° Série

Année de fabrication

Nom des agents poseurs          .

Date de pose

HTA 3x240 C33-226 Alu

2x440ml

Vers

poste

Vers

poste

AU POMPIER

AU VENTILATION
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POSTE DE

TRANSFORMATION

PRIVE

FOSSE TRANSFO

1300x850

FOSSE BT

950x450

FOSSE SORTIE HTA

400x400

FOSSE HTA

1510x1530
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Cellules HTA :

· 2 cellules interrupteurs

· 1 cellule comptage

· 1 cellule disjoncteur de protection générale

· 1 cellule disjoncteur protection de ligne

3,50
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0
,
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,
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GRILLE D'ANALYSE

DEAL MAYOTTE
Service de l'environnement et de la prévention des risques

1 LIGNE EN PARTIE AERIENNE
1-1 hauteur maximale hors sol supérieure à 50m (DGAC)

1-2 hauteur maximale hors sol supérieure à 12m

indiquer la hauteur maximale hors sol

1-3 avec surplomb ou à proximité d'une voirie   (gestionnaire)

1-4 si oui : route nationale ou autoroute non concédée

1-5 avec surplomb ou à proximité d'une voie ferroviaire   (RFF)

1-6 avec surplomb ou à proximité d'une voie navigable   (gestionnaire)

1-7 à proximité d'autres réseaux aériens (gestionnaire)

1-8 dans une zone de servitude aéronautique (DGAC)

1-9 situé dans un département autre que Mayotte

si oui : fournir une évaluation des incidences Natura 2000

4 POUR TOUS LES PROJETS
4-1 compatible avec les documents d'urbanisme

si PLU, indiquez la zone du PLU

4-2 en site classé        (CDNPS,STP)

4-3 en site inscrit        (STAP)

4-4 dans le périmètre de protection d'un monument historique  (STAP)

4-5 dans le parc naturel marin de Mayotte

4-6 dans une forêt relevant relevant du régime forestier ou protégée  (ONF)

4-7 dans le périmètre de protection d'un captage d'eau potable   (ARS)

2 LIGNE EN PARTIE souterraine
2-1 à proximité ou sous une voirie   (gestionnaire)

2-2 oui : route nationale ou autoroute non concédée

2-3 avec emprunt d'un ouvrage d'art   (gestionnaire)

2-4 avec traversée de cours d'eau  (ONEMA,gestionnaire)

2-5 à proximité ou sous une voie ferroviaire   (RFF)

2-6 dans une zone à risque   (DDT)

2-7 à proximité d'autres réseaux souterrains   (gestionnaires)

2-8 avec impact majeur sur la circulation routière   (SDIS)

2-9 dans une zone NATURA 2000 du département de Mayotte.

      Au titre de la directive Habitats, Faune, Flore

si oui : Fournir une évaluation des incidences Natura 2000

3 POSTES DE TRANSFORMATION AU SOL
3-1 surface supérieure ou égale à 5m²

3-2 dans une zone inondable

CCI MAYOTTE 976

DEMBENI

Le projet consiste à raccorder un poste de transformation privé au réseau HTA

L'alimentation électrique sera souterraine et nous emprunterons le domaine public depuis une boite de
jonction jusqu'a un local déporté pour les cellules HTA et comptages HTA accessible 24h/24h . Puis
en domaine privé pour le raccordement du transformateur 1000kVA

Juillet 2021

NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET :

Le Demandeur :

Adresse des Travaux :

But des Travaux :

Description :

Période souhaité des travaux :

Attestation de conformité :

Nous attestons que les ouvrages seront réalisés selon les normes et réglementation en vigueur à la date des travaux.

ETATS DES RENSEIGNEMENTS

1. DEPARTEMENT :

2. COMMUNE :

3. CONCESSION :

4. POSTE DE TRANSFORMATION : Type :

Désignation :

MAYOTTE

DEMBENI

Distribution publique

à créer

poste de transformateur privé

5. OBSERVATIONS PARTICULIERES : NEANT

Groupe Ingénierie Electricité Pôle Réseau

IDENTIFICATION BUREAU ETUDES :

MAITRE D'OUVRAGE  CONCESSIONNAIRE

Nom Date Signature Nom Date Signature

SIM

_
_

APPROBATION DEFINITIVE ET CONTROLE QUALITE

AFFAIRE N° :

 N° De plan :
COMMUNES (S) :

EDM/ 20 236

____

Alimentation BT souterraine
Opération "COLLECTIF TECHNOPOLE DE DEMBENI"

DEMBENI

PROCEDURE DECLARATIVE   :    Article 323-25 du 30 décembre 2015

Maître d'ouvrage

QUARTIER (S) : -

PLAN TRAVAUX 1/50 éme

CCI MAYOTTE

BP 635, Place Mariage -
97600 Mamoudzou CEDEX

 ( : 02 69 61 04 26

ZI Kaweni - BP 333

97600 Mamoudzou
Tél  : 02.69.61.61.61
Fax : 02.69.61.02.32

SCHEMAS ELECTRIQUE AVANT

SCHEMAS ELECTRIQUE APRES

TABLEAU DES COUPES DE TRANCHEES
NORMALISEES

RETOURS DT TABLEAU DES CONDUCTEURS

PLAN TRAVAUX 1/1000 éme

MODIFICATIONS

N° Arrivée EDM Retour BET Diffusée

Indice Par Le Par Le Par Le

Plan APS A STR .... PHI
Plan APD

Plan ART 323-25 .... ....

Plan de Recollement ....

....

N

N°
déclaration

Envoyé le : 27/04/2021
CONCESSIONNAIRE

RETOUR CLASSE SENSIBLE
DEMANDE

INVESTIGATION
REP

PLAN

2021042601333TWQ-1 SMAE

04/05/2021

NR -
2021042601333TWQ-2 EDM

17/05/2021

SFR

Le report des différents concessionnaires est donné à titre indicatif. Leurs positions est approximative en fonction de la classe. Investigation
complémentaire uniquement sur réseau sensible, obligatoire si travaux en unité urbaine ET si travaux relevant du cadre générale (L>72m)

Légende : NR = Non Renseigné

NR

NR
2021042601333TWQ-3 NR27/04/2021

NR

NR

LEGENDE RESEAU EDM

POSTE H61

PBA HTA ou MIXTE

PBA JUMELE HTA ou MIXTE

PBO HTA ou MIXTE

PBO JUMELE HTA ou MIXTE

PBA BT

PBO BT

PBO JUMELE BT

RESEAU BTA AERIEN

RESEAU BTA SOUT

RESEAU HTA AERIEN

RESEAU HTA SOUT

PBA JUMELE BT

POINT OUVERTURE

MISE A LA TERRE

~

RMBT

TJ

COFFRET REMBT 300 ou 600

COFFRET ECP 2D3D

COFFRET TJ

COFFRET PVCR

AC3M

~

POSTE CABINE ou BATI

POSTE AC

POSTE PVCR

BOITE JONCTION HTA/BT

BOITE JONCTION HTA/BT

avec MARQUEUR

CABLE BRT AERIEN

CABLE BRT SOUT

RESEAU BTA AERIEN RABATTU

RESEAU BTA SOUT RABATTU

RESEAU HTA AERIEN RABATTU

RESEAU HTA SOUT RABATTU

CABLE BRT AERIEN RABATTU

FOURREAU TPC

CABLE BRT SOUT RABATTU

RESEAUX ET EQUIPEMENTS POSES

POSTE H61

PBA BT/HTA/MIXTE

PBO BT/HTA/MIXTE

PBO JUMELE BT/HTA/MIXTE

RESEAU BTA AERIEN

RESEAU BTA SOUT

RESEAU HTA AERIEN

RESEAU HTA SOUT

PBA JUMELE BT/HTA/MIXTE

MISE A LA TERRE

~

TJ
COFFRET TJ

COFFRET PVCR

AC3M

~

POSTE CABINE ou BATI

POSTE AC

POSTE PVCR

CABLE BRT AERIEN

CABLE BRT SOUT

RESEAUX ET EQUIPEMENTS EXISTANTS

RMBT

COFFRET REMBT

COFFRET P200C400 ou 2D3D

GRILLE FAUSSE COUPURE

COFFRET SIMPLE

GRILLE D'ETOILEMENT

POTEAU ALU BT

POSTE SOCLE

POSTE CBS

IACM

EQUIPEMENT DEPOSE RESEAU DEPOSE

RESEAUX ET EQUIPEMENTS DEPOSES

HTA 3x240 C33-226 Alu

BT 3x240+95 C33-210 Alu

BT 3x240+95 C33-210 Alu

BT 3x150+70 C33-210 Alu

ETIQUETTES RESEAUX ET EQUIPEMENTS

N° EDM

Type/Hauteur/Résistance

Armement

Nbr ERAS

MALT

Nbr BRT BT

Type d'Implantation

Présence Télécom

Présence EP

----------------------------------

Equilibrage Phase

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

N° EDM

Type/taille

Nbr arrivée réseau

Nbr départ BRT

Nbr module réseau

Nbr module BRT

Nbr tête de câble à réaliser

avec E4R et E2R

------------------------------------

Equilibrage Phase

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

N° EDM

Nom poste EDM

AB/DP

Type (Bâti/Préfa)

Nbr cellule HTA I+P

Télécommandé oui/non

Puissance transfo (kVA)

Type/dénomination TIPI

Nbr départ raccordé

monobloc

Nbr tête de câble à réaliser

Marque détecteur défaut (DDD)

Type détecteur défaut (DDD)

Tension HTA/BT

Marque

Constructeur

Type

N° Lot

N° Série

Année de fabrication

Nom des agents poseurs

Date de pose

CABLES ET LIGNES SUPPORTS COFFRETS POSTES ET AC BOITES JONCTION

D
COFFRET DISTRIBUTEUR

GRILLE DE REPIQUAGE

C
COFFRET CODILEC

D
COFFRET DISTRIBUTEUR

RESEAU FIBRE OPTIQUE EDM

RESEAU FIBRE OPTIQUE EDM

Z=Z_CABLE
POINT TOPO

 avec Z CABLE VISIBLE

CHAMBRE FO EDM

CHAMBRE FO EDM

....

.... .... ....

N

S

O E
PLAN DE SITUATION AU 1/25 000 éme

Vue de la position géographique de la zone de travail

CHANTIER

CHANTIER

PLAN D'ENSEMBLE AU 1/2 000 émePLAN D'ENSEMBLE AU 1/5 000 éme

CHANTIER

POSE - métres (m) DEPOSE / ABANDON- métres (m)

BT

Souterrain

HTA

Souterrain

BT Aérien

HTA

Aérien

BT

Souterrain

HTA

Souterrain

BT Aérien

HTA

Aérien

Longueur

0 1180 0 0 0 0 0 0

Conducteurs nus unifilaires

Supports Bois

Supports Béton

Supports Métalliques

F.O.P. (EDM)

FICHE DE MESURE

Local EDM HTA ____Ω ____Ω/m __ Ω C ___Ω _________

RESISTIVITE

3
 6
12
18
24
30
45
60

TYPE A B C D E F G H

REPERE DATE  DE  LA  MESURE RESISTANCE  MESUREE

COUPLAGE  ENTRE
REPERES

RESISTANCE  TERRE
MASSE

RM

RESISTANCE  TERRE
NEUTRE

RN

RESISTANCE  ENTRE
MASSE  ET  NEUTRE

RMN

RESISTANCE
COUPLAGE  MASSE

NEUTRE
RC=(RM+RN-RMN)/2

COEFFICIENT  COUPLAGE
MASSE  NEUTRE

(RC/RM)<0.15

50Ω.m
 100Ω.m
 200Ω.m
 300Ω.m
 400Ω.m
 500Ω.m
 750Ω.m
1000Ω.m

OBSERVATIONS

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMES DE PRISES DE TERRE

TABLEAU RECAPITULATIF DES VALEURS GLOBALES DU NEUTRE BT

TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES DE COUPLAGE ENTRE LA TERRE
DES MASSES ET LES TERRES DU NEUTRE

en    Ω.m

I J
Boucle à fond

de fouille Piquets Conducteur
vertical

Serpentin
1 tranchée

de 3m
Cond. 10m

Serpentin
2 tranchées

de 3m
Cond. 2x10m

Serpentin
2 tranchées

de 5m
Cond. 2x15m

Etoile
3 tranchées

de 10m
(patte d'oie)

  Poteau
périmètre

  2 m.

 Poste
HTA/BT
périmètre

 10m.
Long. 3mLong. 3m

 Grille en
tranchée

2,4m

 Grille en
tranchée

1,4m

30
60

120

8
17
34
50
66

17
37
66

100
133

19
37
75

112
149

15
30
60
90

120
150
225
300

10
 20
 40
 60
 80
100
150
200

12
25
50
75

100
125

7
14
28
42
56
70

105

5
10
20
30
40
50
75

100

R=0.4 R=0.2 R=0.15 R=0.08 R=0.06

(MASSE   ET   NEUTRE)

REPERES

RESISITIVITE DU
TERRAIN CALCULEE

OU LECTURE
DIRECTE, EN Ω/m

TYPE DE TERRE
ENVISAGEE

SELON LE TABLEAU
DES TERRES

RESISTANCE
MESUREE  APRES

TRAVAUX
EN Ω

DATE  DE  LA
MESURE

VALEUR LUE AU
TELLUROHMETRE,

 SI LECTURE
INDIRECTE

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRISES DE TERRE INDIVIDUELLES

BUREAU D'ETUDE ENTREPRISE
( APRES TRAVAUX )

3m 3m 3m 5m 5m

1

0

m

1

0

m

1
0
m

à réserver
aux réseaux souterrains

RESISTANCE
ESTIMEE AVEC LE

TABLEAU DES
TERRES, EN Ω

Interlocuteurs Nom Téléphone e-mail
Chargé d'affaire EDM Mr Pascal HINZELIN +262 269 63 96 1 p.hinzelin@electricitedemayotte.com

Maître d'Ouvrage : CCI MAYOTTE +262 269 61 04 26
-

Bureau d'Etude : Jérôme VANDENBROUCKE
BET INSET +262 262 21 54 43 bet.inset@inset.fr

Maître d'Oeuvre :

Entreprise Travaux :

-

Stéphanie RIACCA
BET INSET 0639 10 07 31 stephanie.riacca@inset.fr

.... .... .... ....

INSET

12 rue des cents villas
97600 Mamoudzou

Mayotte

( : 0262 21 54 43
2 : 0262 21 20 84
- : bet.inset@inset.fr

ORANGE - 5G MAYOTTE2021042601333TWQ-4 NR28/04/2021 NR

AMÉNAGEMENT POSTE
TRANSFORMATION PRIVE

AMÉNAGEMENT LOCAL
HAUTE TENSION

POSTE ABONNE Section

AK

n° Parcelle

1112 &  28

Commune

MAMOUDZOU

Adresse

Rue Château d'eau - 97600 DEMBENI

Propriétaire (s)

Commune de Dembéni

Poste transo.

public existant

N°_________

Poste transo.

public existant

N°_________

Poste transo.

public existant

N°_________

Poste transo.

public existant

N°_________

Local EDM

pour cellules

et comptage

à créer

N°_____

Raccordement

HTA avec

manchon sur

réseau HTA

existant

Poste transo.

privé à créer

N°_____

Poste transfo privé ____ Ω ____Ω/m __ Ω C

POSTE DE

TRANSFORMATION

1000 kVA

TABLEAU HTA COMPACT

OU COMPACT EXTENSIBLE

Disjoncteur Général BT

POSTE PUBLIC

 N°__________

SYNOPTIQUE LOCAL HTA

SYNOPTIQUE POSTE TRANSFORMATION
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